
Stair A
A:31.8 m²

R:0 m²

Stair D
A:31.8 m²

R:0 m²

CATERING Lift
A:7.6 m²
R:0 m²

Smoke Vent
A:4.2 m²
R:0 m²
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A:6.9 m²
R:0 m²

Elec. Cup.
A:3.7 m²
R:0 m²

Elec. Cup.
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R:0 m²

Elec. Cup.
A:2.9 m²
R:0 m²
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Visitor Lift Lobby
A:16 m²
R:0 m²

VISITOR Lift A
A:10.8 m²

R:0 m²

VISITOR Lift B
A:10.6 m²

R:0 m²

Visitor Lift Lobby
A:16 m²
R:0 m²

VISITOR Lift A
A:10.8 m²

R:0 m²

VISITOR Lift B
A:10 m²
R:0 m²

Visitor Lift Lobby
A:16.4 m²

R:0 m²
VISITOR Lift A

A:10.8 m²
R:0 m²

VISITOR Lift B
A:10.6 m²

R:0 m²

IT SER
A:17.2 m²

R:0 m²

Mec. Riser 3
A:23 m²
R:0 m²

Mec. Riser 4
A:31.7 m²

R:0 m²

IT SER
A:17.2 m²

R:0 m²

Mec. Riser 5
A:23 m²
R:0 m²

Mec. Riser 6
A:31.7 m²

R:0 m²

IT SER
A:17.2 m²

R:0 m²

Mec. Riser 1
A:23 m²
R:0 m²

Mec. Riser 2
A:31.7 m²

R:0 m²

BED/FM Lift Lobby
A:22.9 m²

R:0 m²

FM Lift F (Dirty)
A:10.2 m²

R:0 m²

BED Lift E
A:10.7 m²

R:0 m²

BED Lift F (Bariatric)
A:12.6 m²

R:0 m²

BED Lift D
A:10.3 m²

R:0 m²

FM Lift D
A:10.2 m²

R:0 m²

FM Lift E
A:10.2 m²

R:0 m²

BED/FM Lift Lobby
A:22.9 m²

R:0 m²

BED/FM Lift Lobby
A:22.9 m²

R:0 m²

FM Lift A (Dirty)
A:10.2 m²

R:0 m²

BED Lift B
A:10.7 m²

R:0 m²

BED Lift C (Bariatric)
A:12.6 m²

R:0 m²

BED Lift A
A:10.3 m²

R:0 m²

FM Lift B
A:10.2 m²

R:0 m²

FM Lift C
A:10.2 m²

R:0 m²

BED/FM Lift Lobby
A:22.9 m²

R:0 m²

Linen
A:4 m²
R:4 m²

Linen
A:2.5 m²
R:3 m²

Circulation
A:110.5 m²

R:0 m²

Seat
A:3 m²
R:0 m²

Seat
A:3 m²
R:0 m²

Seat
A:3 m²
R:0 m²

Seat
A:3 m²
R:0 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:20.8 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:20.6 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Bariatric Bedroom
A:22.1 m²
R:18 m²

En-Suite Bariatric
A:7.3 m²
R:7 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Iso Lobby
A:9.7 m²
R:5 m²

4-Bed Bay
A:59.5 m²
R:64 m²

4-Bed Bay
A:59.5 m²
R:64 m²

A. WC/Shower
A:8.1 m²
R:8 m²

A. WC/Shower
A:8.1 m²
R:8 m²

WC : Semi amb
A:3.4 m²
R:2.5 m²

WC : Semi amb
A:3.4 m²
R:2.5 m²

Staff Base
A:11.7 m²
R:11 m²

Staff Base
A:11.7 m²
R:11 m²

C.U.
A:7.7 m²
R:8 m²

C.U.
A:7.6 m²
R:8 m²

Interview
A:9.1 m²
R:8 m²

Interview
A:7.6 m²
R:8 m²

Eq. Bay
A:1.4 m²
R:2 m²

Eq. Bay
A:1.6 m²
R:2 m²

Bay : Wheelchair
A:1.5 m²
R:2 m²

Resus Bay
A:1.3 m²
R:2 m²

Resus Bay
A:1 m²
R:2 m²

Eq. Store
A:4.1 m²
R:8 m²

Store
A:11.4 m²

R:8 m²

WC
A:2.2 m²
R:2 m²

WC
A:2.2 m²
R:2 m²

WC
A:1.7 m²
R:2 m²

WC
A:1.9 m²
R:2 m²

D.U.
A:11.9 m²
R:12 m²

D.U.
A:10.8 m²
R:12 m²

WC/Shower : A.
Trolley

A:13.8 m²
R:15 m²

Staff Rest / Bev
A:20.5 m²
R:20.5 m²

MDT Room
A:19.2 m²
R:19.5 m²

MDT Room
A:24.1 m²
R:19.5 m²

Treatment (2-sided)
A:14.9 m²
R:16 m²

Cleaners
A:7.3 m²
R:8 m²

Linen
A:4 m²
R:4 m²

Lockers
A:10.8 m²

R:8 m²

Meds Store/Prep
A:11.8 m²
R:14 m²

Unit Pantry
A:13.4 m²
R:14 m²

Disposal
A:7.8 m²
R:8 m²

Corridor
A:146.1 m²

R:0 m²

Corridor
A:74.4 m²

R:0 m²

Corridor
A:63.5 m²

R:0 m²

Corridor
A:49.9 m²

R:0 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Bariatric Bedroom
A:19.7 m²
R:18 m²

En-Suite Bariatric
A:6.7 m²
R:7 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Iso Lobby
A:8.6 m²
R:5 m²

4-Bed Bay
A:64.1 m²
R:64 m²

4-Bed Bay
A:64.1 m²
R:64 m²

A. WC/Shower
A:8.5 m²
R:8 m²

A. WC/Shower
A:8.5 m²
R:8 m²

WC : Semi amb
A:2.6 m²
R:2.5 m²

WC : Semi amb
A:2.6 m²
R:2.5 m²

Staff Base
A:11.2 m²
R:11 m²

Staff Base
A:11.2 m²
R:11 m²

C.U.
A:8.4 m²
R:8 m²

C.U.
A:8.1 m²
R:8 m²

Interview
A:8.1 m²
R:8 m²

Interview
A:10.7 m²

R:8 m²
Eq. Bay
A:1.3 m²
R:2 m²

Eq. Bay
A:2.6 m²
R:2 m²

Bay : Wheelchair
A:1.5 m²
R:2 m²

Resus Bay
A:1.4 m²
R:2 m²

Resus Bay
A:2.1 m²
R:2 m²

Store
A:17.3 m²

R:8 m²

Eq. Store
A:13.6 m²

R:8 m²

WC
A:2.6 m²
R:2 m²

WC
A:2.6 m²
R:2 m²

WC
A:2.6 m²
R:2 m² WC

A:2.6 m²
R:2 m²

D.U.
A:12.3 m²
R:12 m²

D.U.
A:12.3 m²
R:12 m²

WC/Shower : A.
Trolley

A:14.1 m²
R:15 m²

Staff Rest / Bev
A:20.5 m²
R:20.5 m²

MDT Room
A:17.9 m²
R:19.5 m²

MDT Room
A:20.8 m²
R:19.5 m²

Treatment (2-sided)
A:14.9 m²
R:16 m²

Cleaners
A:8.3 m²
R:8 m²

Linen
A:4 m²
R:4 m²

Lockers
A:7.6 m²
R:8 m²

Meds Store/Prep
A:13.7 m²
R:14 m² Unit Pantry

A:11.9 m²
R:14 m²

Disposal
A:7.8 m²
R:8 m²

Corridor
A:47.1 m²

R:0 m²

Corridor
A:127.5 m²

R:0 m²

Corridor
A:9.1 m²
R:0 m²

Corridor
A:124.6 m²

R:0 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.6 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.6 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.6 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Single Bedroom
A:19.4 m²
R:18 m²

Bariatric Bedroom
A:21.9 m²
R:18 m²

En-Suite Bariatric
A:6.7 m²
R:7 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.8 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Ensuite
A:4.7 m²
R:4.5 m²

Iso Lobby
A:10.5 m²

R:5 m²

4-Bed Bay
A:59.2 m²
R:64 m²

4-Bed Bay
A:59.2 m²
R:64 m²

A. WC/Shower
A:8.1 m²
R:8 m²

A. WC/Shower
A:12.6 m²

R:8 m²

WC : Semi amb
A:3.7 m²
R:2.5 m²

WC : Semi amb
A:3.7 m²
R:2.5 m²

Staff Base
A:11.7 m²
R:11 m²

Staff Base
A:11.7 m²
R:11 m²

Eq. Store
A:11.4 m²

R:8 m²

C.U.
A:7.6 m²
R:8 m²

C.U.
A:7.7 m²
R:8 m²

Interview
A:7.6 m²
R:8 m²

Interview
A:11.4 m²

R:8 m²

Eq. Bay
A:1.6 m²
R:2 m²

Eq. Bay
A:1.4 m²
R:2 m²

Bay : Wheelchair
A:1.7 m²
R:2 m²

Resus Bay
A:1.3 m²
R:2 m²

Resus Bay
A:1 m²
R:2 m²

Store
A:10.2 m²

R:8 m²

WC
A:2.2 m²
R:2 m²

WC
A:2.2 m²
R:2 m²

WC
A:1.9 m²
R:2 m²
WC

A:1.7 m²
R:2 m²

D.U.
A:11.9 m²
R:12 m²

D.U.
A:10.8 m²
R:12 m²

WC/Shower : A.
Trolley

A:13.8 m²
R:15 m²

Staff Rest / Bev
A:17.1 m²
R:20.5 m²

MDT Room
A:25.8 m²
R:19.5 m²

MDT Room
A:27.5 m²
R:19.5 m²

Treatment (2-sided)
A:14.9 m²
R:16 m²

Cleaners
A:6 m²
R:8 m²

Linen
A:6.7 m²
R:4 m²

Lockers
A:10.8 m²

R:8 m²

Meds Store/Prep
A:11.8 m²
R:14 m²

Unit Pantry
A:13.4 m²
R:14 m²

Disposal
A:6.2 m²
R:8 m²

Corridor
A:66.3 m²

R:0 m²

Corridor
A:73.9 m²

R:0 m²

Corridor
A:47.5 m²

R:0 m²

Corridor
A:148.3 m²

R:0 m²

Lobby
A:13.3 m²

R:0 m²

Store
A:1.9 m²
R:2 m²

WC
A:2.1 m²
R:2 m²

Shared Day Space
A:16.9 m²
R:16 m²

Office
A:8.6 m²
R:8 m²

Staff Change
A:30.9 m²
R:30.5 m²

Staff Change
A:30.5 m²
R:30.5 m²

Lobby
A:14.4 m²

R:0 m²

WC
A:2.4 m²
R:2.5 m²

WC
A:2.4 m²
R:2.5 m²

Store
A:3.3 m²
R:4 m²

Office
A:9.8 m²
R:8 m²

Meeting Room
A:30.3 m²
R:30 m²

MEP PLANT
A:2777.4 m²

R:0 m²

A. WC
A:6 m²

R:4.5 m²

Store
A:3.6 m²
R:4 m²

Physio office: 6
workstations

A:26.7 m²
R:30 m²

Lobby
A:12.3 m²

R:0 m²

COURTYARD

COURTYARD

LL

11

11

ADULT INPATIENT WARD 3

ADULT INPATIENT WARD 4

ADULT INPATIENT WARD 5

BED LIFT

CATERING LIFT

COMMS

ELEC CUPBOARD

ELEC RISER

FM LIFT

IT HUB

MEP

SOFT FM

STAFF SUPPORT

VISITOR LIFT

Ward Support

Stair C
A:29.9 m²

R:0 m²

Stair C
A:29.9 m²

R:0 m²

Mec. Riser 10
A:28.2 m²

R:0 m²

Mec. Riser 8
A:34.3 m²

R:0 m²

Mec. Riser 9
A:29 m²
R:0 m²

Mec. Riser 7
A:28.5 m²

R:0 m²

Shared Admin
A:26.6 m²
R:30 m²

Shared Admin
A:28 m²
R:30 m²

Office
A:8 m²
R:8 m²

Circulation
A:75.8 m²

R:0 m²

Circulation
A:120.3 m²

R:0 m²

Circulation
A:28.8 m²

R:0 m²

Circulation
A:75.8 m²

R:0 m²

Circulation
A:63.9 m²

R:0 m²

Circulation
A:19.6 m²

R:0 m²

Lobby
A:8.8 m²
R:0 m²

Elec. Riser 4A
A:4.8 m²
R:0 m²

Elec. Riser 4B
A:4.8 m²
R:0 m²

Elec. Riser 1B
A:4.8 m²
R:0 m²

Elec. Riser 3B
A:3.1 m²
R:0 m²

Elec. Riser 2B
A:3.1 m²
R:0 m²

Elec. Riser 3A
A:3.1 m²
R:0 m²

Elec. Riser 2A
A:3.1 m²
R:0 m²

Elec. Riser 1A
A:4.8 m²
R:0 m²

16

16

I I

4.1

4.1

9.1

9.1

GG.1

EE.1

W.1

8.15.25.1

C.1

C.2

I.1

I.2

O.1

O.2

Clean Equipment
Store

A:42.9 m²
R:40 m²

Central Consumables
St

A:16.3 m²
R:12 m²

Lobby
A:10.8 m²

R:0 m²

Office
A:9.6 m²
R:10 m²

Porters Lodge
A:20 m²
R:20 m²

Trolley park
A:3.8 m²
R:5 m²

Lobby
A:6.8 m²
R:0 m²

Wheelchair store
A:15 m²
R:15 m²

O.3

O.3

General Gym
A:46.7 m²
R:40 m²

Office
A:7.3 m²
R:8 m²

Notes:
▪ This drawing is copyright.
▪ Do not scale dimensions from this drawing.
▪ This drawing is to be read in conjunction with all other relevant drawings.
▪ All discrepancies on this drawing are to be reported to the architect.
▪ Do not modify any element of this drawing.
▪ Use drawing only for purpose(s) issued.
▪ This drawing may contain colour.
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